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STREICHER

o

Einfilhrung & Kurzvorstellung

Anwendung

> Sektorenkopplung

» Anwendung: Komponenten, Layout
Verwertung

» Exkurs: Anlagensicherheit
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SEEEE  Einflihrung & Kurzvorstellung

o

Tagesgeschaft STREICHER Anlagenbau: Sektoren, u.a.

= Projektentwicklung & Engineering = Gasanlagenbau: CHs, H2, O2, Biogase
= Erzeug., Speicherung & Verdichtung

" Projektmanagement, inkl. Beschaffung = Netzeinspeisung, Gasvertankung

= Vorfertigung & Vormontage = Einbindung, Steuerung & EMSR
= Errichtung & Installation vor Ort, inkl. Anwendung
Integration in vorhandene = Energiewende & Sektorenkopplung
Anlagen/Netze, sowie Inbetriebnahme " Aspekte: , _ ,
= Planung, Integration, Sicherheit
= Service: Wartung und Instandhaltung = Komponenten & Peripherie

STREICHER Anlagenbau
Leistungsspektrum



'Y GDRMA Bitterfeld — HYPOS / ,H2-Netz*
Auftraggeber: MITNETZ Gas mbH, 2018 - 2019

STREICHER

Auftragnehmer GDRMA:

STREICHER Anlagenbau GmbH & Co. KG

GDRMA, dreischienig DP 40, 15 Nm3/h, mit 3 Anlageeingangen und 4
Anlageausgangen

Ausgang 1.1: Abzweig Stichleitung Rohrbriicke (DN 10; DP 40;
MOP 15,9)

Schiene 1: Regelung des schwankenden Eingangsdruckes (23 bar
max.) auf einen konstanten Ausgangsdruck zum Versuchsfeld 1
(Ausgang 1.2; DN 50; DP 25; MOP 19,5)

Schiene 2: Regelung des Ausgangsdruckes 1 fiir das Versuchsfeld 2
(Ausgang 2; DN 100; DP 16; MOP 16)

Schiene 3: Regelung des Ausgangsdruckes 2 auf einen konstanten
Ausgangsdruck 3 (DN 25; DP 1; MOP 1) fiir die Versorgung der
nachgelagerten Verbrauchseinrichtungen

STREICHER Anlagenbau
Leistungsspektrum



7\ Handelselektrolyseur Osterweddingen (10+10MW)

STREICHER
V Ausfihrung; Auftraggeber: Enertrag SE, 2023-2025

Projekt
Los 2 — Konstruktion, Herstellung, Montage und Inbetriebnahme der erforderlichen Anlagen im Umfeld der Elektrolyseanlagen
in Partnerschaft mit NEA Deutschland GmbH

Verdichter

= Mitteldruck

= Hochdruck
- Speicherung

= Niederdruck

=  Mitteldruck

= Hochdruck
- Einspeisung

= Netz

= Endkunde
- Noteinspeisung
- Verbindende RL
- Trailerbefiillung

- Automatisierung

STREICHER Gruppe STREICHER Anlagenbau STREICHER Anlagenbau STREICHER Anlagenbau
Profil Leistungsspektrum Kontakt
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JLEs  Sektorenkopplung — Anwendung

o

(Sektor 4)
Konventionelle
Sektor 1 Energien (Sektor 5)
Erneu. Energien (E) E-Netz Anwender
\ |/
®- f ~
“7 | v ~5~ Industrie, Produktion,
PV, Wind-/Wasserkraft Versorgung, Endkunde
Bindeglied A A
Sektor 2
Erneu. Energien (T) 7\
STREICHER
Anlagenbau und weiteres
Luft-, Wasser-, Erdwarme
v v v
STl E Prozesstechnik (Bt @)
Biomasse (S) Verteilnetze

\ 4

A
v
A
\ 4

A @ &2

Umwandlung: chemisch,
physikalisch, biologisch,
mechanisch

_;:,M
Abfalle & Refood, Organik,
Holzreste, Abwasser, etc.

Infrastrukuren

STREICHER Anlagenbau
Leistungsspektrum
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gl Sektorenkopplung — Anwendung Klarwerk | Beispiel

~\
STRACHER
N

CO, — Verwertung
Reststoffe 2T e

STRECHER EIGHER|

e
Verbrennung ® —» Dampfturbine (@.ﬂ] — elektrische Energie ; —

Industrle—“und M3
| l Prozesswarme

»
Abwasser, Wertstoffe, Abfille, etc. ' " Tﬂ:ﬂ:ﬂ:t

T STRECHER
=y
Wasser HO P Elektrolyse LIE!I
A
: ¢ . Fam Y
e Speicherung, Tankung, ... S
v -
o Sauerstoff Wasserstoff > !
E 02 H 2 ' — i’
Hud
=
a
© 41
4
\ 4
~
PR Reinigungsstufe
Klaranl »  Wasser HO
e & = e Zusitzliche (4.) 2
f & Reinigungsstufe
< A\ 4

-- Erfahrungs- & Leistungsspektrum STR AB
-- STR Gruppe / weitere Partner

STREICHER Anlagenbau
Leistungsspektrum
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SLEEEIE  Anwendung — Grundsatzfragen

o

Pre Engineering, u.a. Verfahrenstechnik, Bautechnik, Invest:

Analyse und Definition von Bedarfen, sowie Machbarkeit
* Grobdesign von Komponenten
* Verwertungskonzept Produkte
* Grobberechnung des Business Cases

Synergetische Effekte & Optimierungsmoglichkeiten
* Energiestrome (Nutzung von Abwarme, Stromverwertung, ...)

u e Stoffstrome (Nutzung von Prozesswassern, ...)

Aufstellplatz, verfligbares Gelande & Betreiberverfiigbarkeit

* Flachen- & Platzbedarf, Layout, ErschlieSungsgrad
@L * Leitungsverlaufe, Bestandsleitungen
@ * Bauflachenbedarfe

» Betriebsbedingungen (Versorgung, Zugriff, 24/7)
e Techn. Wartung & Instandhaltung (int. & lokale Bedingungen)

STREICHER Anlagenbau
Leistungsspektrum
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STREICHER

Anwendung - Sicherheit & Recht

Sicherheit & Recht:

Allgemeines, rechtl. Rahmen, u.a.

EU- & Bundesrecht, u.a. BImSch-Genehmigung, BImSch-VO
Landesrecht, bspw.: Landesbauordnung

Lokale Bedingungen: B-Plan, Gen. Behdrden

AulRerdem: allg. anerkannte techn. Regelwerke

(PED, AD2000, DIN EN ISO, DVGW, ...)

Individuelle Sicherheitsbetrachtungen & Steuerung, u.a.:

TRBS / TRGS, Gefahrstoffe, Gefahrdungsbeurteilungen
Gefahrenanalysen HAZID, Anpassungen der Bestands-HAZOP,
Cause-&Effect-Diagramme

Ex-Schutzplan & Ex-Schutzkonzept (Bestand & Neubau)

Steuerungsaspekte (bspw. Integration, Prioritaten, Abschaltmatrix, ...

Stromversorgung , Einbindung in Bestand, SLD
Rechtl. Betrieb & Wartung: Betreiberschulungen, (Eigen-)
Qualifikationen, Zulassungen, Fremdpersonal, ext. Betreiber

STREICHER Anlagenbau
Leistungsspektrum

)
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SEEEE]  Anwendung — Komponenten & PFD-FlieBbild

o

Elektrolyseur (1), inkl.
= Wasseraufbereitung
= H:-(2) & 02-(3)-Aufbereitung
| = ND-Speicher = Speicherkonzept
: = H,-Speicher (4; ~30-35bar), ggf. 2x
| — = (2-Speicher (5; ~10-15bar)
|
|
|

I N i = Stromversorgung & Steuerung (6)
= Wasserversorgung (6)

Elektrolyseur

\
\
\
\
\
\
«
\
\
\
\

oy

Stickstoff- Wasser- Abwasser- Strom-
rrrrrr gung | | versorgung | | versorgung | | versorgung

STREICHER Anlagenbau
Leistungsspektrum

= @Gasverwertung
= Hz-Tankstelle
= H:-Netzeinspeisung
=  H:-Trailerabfillung
= angrenzende Direktnutzer (H2, O2)
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STREICHER

o

Pos. Beschreibung
01 Elektrolyse (1-2 MW)
02 H2-Speicher (bspw. 2 Stk.)
03 N2-Versorgung (optional)
04 H2-/02-Aufbereitung
05 02-Speicher (bspw. 1 Stk.)
06 Stromversorghung &
Leittechnik / PLS
Opt.:
Opt.:

Anwendungsbeispiel — Anlagenlayout

STREICHER Anlagenbau
Leistungsspektrum
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SEEEIE]  Anwendungsbeispiel — Techn. Parameter

o

/-

&

—

Eigenschaften

Elektr. Leistung Stack 2MW
Elektr. Stack+150kW
Anschlussleistung (zzgl. Optionen)
Wasserstoffvol.-strom ~ 400Nm¥h
Wasserstoffdruck bis 38bar
Wasserstoffreinheit 5.0
Sauerstoffvol.-strom ~ 200Nm%¥h
Sauerstoffdruck bis 15bar
Sauerstoffreinheit 5.0
Brutto-Flachenbedarf ~60m x 15m

STREICHER Anlagenbau
Leistungsspektrum
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SEEEIE]  Anwendungsbeispiel — Techn. Nebenbedingungen

o

Nebenbedingungen, u.a.:

* Grundstick (Flache &
ErschlieBung (green / brown field)

* Technolog. Einschrankungen (bspw.:
WHG: Ely: PEM o. AEL (> KOH), hier: PEM)

* Warmeauskopplung (P, AT)

e Zu- / Abwasserbedarfe (V/t)

* Lastkurven / Stromaufnahme (I, U)

* SpeichergroRe / Produktabnahmeverhalten (m/t)

* Folgetechnologien (bspw.: BHKW, Ozonierung > KARL)

STREICHER Anlagenbau
Leistungsspektrum



LEEIT  Exkurs — Anlagensicherheit: Gefahrenanalyse

@

'Gefahrenanalvse - Entwurf

Fehlerbaum-

Ereignisablauf-

STREICHER
b2l Anlagenbau
GmbH & Co. KG

Erstellt: Streicher
Stand: 21.02.2024

Risiko o. SM Risika m. SM
Ifd. Nr. Leitwort Ursache Konseguenz KAT 5 W R Sicherheitsmanahme 5 W R |BEmErkung
1 AuRere- und Umweltgefihrdungen
i1 Gefshrungen durch Umwelt und Natur
111 Wetter Kalte T<-20°C -Bildung von Glatteis aufVerkehrsflachen —= Unfallgefahr S m B 1. AuBentemperaturuberwachung zur Aufzeichnung der AuBentemperatur (Il o lahrliche Unterweisung des Betriebspersonals
2. Aufstellen von Streugut
-Verstopfungen durch Uberfrieren —» Beschadigung Anlagentachnik F m o |e 1. Erweitern der Aus!-  gstemperaturbereiches des Heizmediums in m o
Beh3ltermants'
-Beschadi der echnik im AuBenbereich F 1 B 1. Erweiterr . AuSle sstemperaturbereiches der Anlagentechnikim |1l D
Aukenbere -25°C
2 Richtige legungd:  solierdicke
112 Wirme T>40°C -Beschadi, der echnik im eich F m B weiterr, At .gstemperaturbereiches der Anlagentechnikim |11l o
A bereich: .au°C
-Druckanstieg in geschlossenen Behltern und Rohrleitungen —=Bersten  [§/F I} 1.4 istende  alas icne  itsabblaseventilen I} E
1.1.3. Starker Regen - Uberschwemmungder Anlage / Eindringen von Wasser in Betriebsriume | F mo (e 1.Au. lender. znkomponi  :n erh@ht gegeniber m o
= Beschidi gentechnik und GebSud N Geldnc erkante
1.1.4. Sonneneinstrahlung -ErhGhungder Temperatur in den BetriebsrSumen und am
| i -siehe Ifd. Nr.1.1.2. -
1.1.5 Schnee -Zu Hohe Belastung Behdlterdeckel —=Beschadigung F [a]) J bei Beh&lterauslegung berlcksichtigt 1} E
-Herunterrutschender Schnee von Uberdachungen 3 I c wvarn- bzw. Hinweissschilder n o
-Glatte FISchen-siehe Ifd. Nr. 1.1.1. _
1.1.6. Sturm -Umschlagen von Tiren S/F | 1. Installation von Halteb&ndern 1} D
-Umstiirzen von benachbarten BSumen aufAnlage ~hnik— F c 1. Abstand zwischen Biumen und Anlage ist gewdhrleistet | E Die benachbarten BSume wurden
Besch3di der Anlage mit Gasaustritt [ i “ahr entsprechend Abstandanforderungen serodet
2. Container in Stahl gefertigt
3. ohertigige Wasserstoffleitung wird zusitzlich geschiitzt.
-Sandwirbel du L hartes Feld —=. rletzung 5 1 c 1. Schutzbrille / Schutzmaske als notwendige PS4 varsehen 1 D Einsatzder zusdtzlichen PEA auf diesen Fall
| - N beschranken
117 Gewitter / Blitzeinschlag -Beschidi c zlektri Anlage F 1 c 1. Blitzschutzanlage L} o
2. Erdungsanlage
| _ 3. USS der elektrischen Gerste
1.1.8 Hochwasser -In der Nghe befindliche - Anlage liegt nicht im Hochwassergebiet, in der ndhe befinden zich keine
treten dber das Ufer g —=keine Sicher notwendig
118 Erdbeben -Anlage liegt nicht im Erdbeb biet —» keine Sicher
notwendig
1.1.10. Erosion -nicht relevant
1.1.11. Setzungen Anderung Gr spiegel |-Beschadi der Aiiage F 1) D 1. Grundwasserstand wird entsprechend Baugrundgutachten beim Bau 1} E
mit berlicksichtist.
Nicht tragfshiger Untergrund _Beschadi der Anlage —> inder Rohrleitung > Leckage —=>  |§/F 1 C 1. Baugrund wird entsprechend Baugrundgutachten befestigt und mit 1 E Betonplatte von Grosssilos vorhanden
Explosionszefahr Cruckplattenversuchen bestatist.
2. Ggf. Einsatz von Kompensatoren fir Wasserstoff und Erdgasleitungen Schlauchverbindungen in Rohrieitungssystem
3. Anlage wird durch regelm3Rize Kontrollen begutachtet. Magliche
Setzungserschei werden dabei mit kontrolliert.
1112, Brand Uberspringen von Feuer von -Besch3digungder Anlage 5(F 0] C 1. Brandschutzkonzept 0] D

STREICHER Anlagenbau
Leistungsspektrum
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SEEwIE  Exkurs — Anlagensicherheit: Ex-Zonen

o

ND (30bar)

MD (100bar)

ﬁ/ﬁwmnan

Ansicht A

r'd
Ex-Zonen:
//g * Ex-Zonen: Ex 0, Ex I, Ex I, hier: Ex Il
4 7 mgenommene Gt ExZonemln * Druck- & volumenabhangig (ND, HD)
0 7)) ExZone 2 « Untersch. Anséatze fuir Simulation/
Berechnung, u.a: TRGI, DVGW,
N Flowsys, ...

ND (30bar) < Techn. Auswirkungen; Einsatz von
o zert. Komponenten (ATEX)

LR

"7 ExZanenglan
et

6500
3

STREICHER Anlagenbau
Leistungsspektrum
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STREICHER Fokus & Leistungen

o

Fokus:

* Nutzung von energetischen und stofflichen Synergien

* Effizienzoptimierung, Energieautarkie & Speicherkonzepte
* Nutzung von Haupt- & Nebenprodukten - ROI

* Rechtl. Aspekte (bspw. KARL = 4. Reinigungsstufe)

* Umweltbedingungen / Einleitung

Leistungen:
* Projektentwicklung: Bedarfe & Machbarkeitsstudien
@ * Anlagenplanung (u.a. Anlagenkonzept, Einbindungspunkte, Detail Eng.)
(\, 5 - Technologieauswahl und —integration, sowie Optimierung
—Tx * Fertigung, Errichtung und Inbetriebnahme

* Service, Maintenance

-> von Einzelleistung bis Turnkey- / EPC-Abwicklung

STREICHER Anlagenbau
Leistungsspektrum
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STREICHER Fazit

o

Fazit:

* Technologien sind marktverfiigbar, Nachfrage ist vorhanden

* Friihzeitige Einbindung in Projektentwicklung wiinschenswert fiir
projektspezifische Anpassungen = Erfahrungswerte vorhanden

* Geeignete Partner sind vorhanden, eine sinnvolle Auswahl ermoglicht
— Schnittstellenverringerung

* Gesamtabwicklung (Bau und Service/Inst.) aus einer Hand moglich

e Sinnvolle Produktnutzung verbessert monetare Fordermaoglichkeiten

» erste Projekte in vergleichbarem MaRstab sind in Realisierung

- Realisierung ist die Grundlage fiir den Erfolg!

STREICHER Anlagenbau
Leistungsspektrum
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V Vielen Dank fuir ihre Aufmerksamkeit!
F oYY
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STREICHER Anlagenbau GmbH & Co. KG
Industriepark I, Stralle A, Nr.6
39245 Gommern

Streicher Anlagenbau GmbH & Co KG Tel. +49 (0)39200 65-0
Fax +49 (0)39200 65-381

Quellen
(Link)

info@streicher-anlagenbau.de
www.streicher-anlagenbau.de

039200 / 65-194
Dustin Heinemann, Leiter Kalkulation
dustin.heinemann@streicher-anlagenbau.de

. O SR

PP STREICHER
bR Anlagenbau
bl bt & Co. KG
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